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Protokol o zkouskach ¢. 5380/ BP1/ 15
Cislo vzorku : 1790/BP1/15
Misto a bod odbéru :Prosetin - studanka Hlugitka Datum a éas odbéru :8.6.2015 11:15

Datum a &as pfijmu : 8.6.2015 13:48
Zadavatel : MAS Zubfi zemé, 0.p.s., Priéni 405, 593 01 Bystfice nad
Pernstejnem Odebral : Horakova R. Bc., vzorkar
Predmét zkousky : Povrchova voda
Postup odbéru : Odbér vzork(i povrchovych vod SP &. 4 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN I1SO 5667-4, GSN ISO 5667-6, CSN EN
ISO 5667-16, CSN EN ISO 19458 )
Rozsah rozboru : Protokol o odbéru : 3390/ BP1/ 15
Datum ukonéeni zkousek : 15.6.2015

| Escherichia coli KTJ/100ml 0 i} (NMH) | whovuje | S0P & 13/2013/1L (SN EN IS0 8308-1)
- Kaoliformni bakterie KTJ/A00ml 3 0 (MH) {nevyhovuje S0P £13/2013/ (CSNENISOG308-1) | |
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 (MH) | vyhowuje | SOP £.17/2013/Il (whi. MZ &.252/2004Sb..
Pfiloha & gl
G ii_pfi 36°C KT /ml 2 100 (DH) | whouuje £222)
Pnﬁy kolonii pfi 22°C KT J/ml 12 500 (DH) | whowje | SOP & 16/201301 (BSN EN IS0 6222)
Mikroskopicky obraz- jedinci/ml 0 50 (MH) | whowuje  [SOP &. 20/2014/1 (GSN 75 7712)
_nrgr-mwmn
Mikroskopicky obraz- Zivé| jedinci/mi 0 0 (MH) | vyhowuje [soP & 20/2014/1 (GSN 75 7712)
nrg:anwmy
Mikroskopicky obraz - % 1 10 (MH) | whowvuje |SOP &.19/2014/l (CSN 75 7713)
| abinseston
lektricka konduktivita mS/m 66,0 +5%, 125 (MH) | vwhowuje | S0P & 8/2013/1 (SSN EN 27888)
 Teplota vady* ' 84 +29% 8-12 (DH) | whowije |SOP & 7/2013m (GSN 75 7342) B
| Pach stuper 0 2 (MH) | wwhovuje |SOP & son1ami (SN EN 1622, TNV 757340
pH 7.7 +02 65-95 (MH)| whowsje |SOP 232013 (ESN 1SO 10523)
| Barva mgll Pt <2 20 (MH) | whowuje 1SOP & 10/2013M1 (CSN EN 1ISO 7887, MetodalC) |
| 7akal ZFt <0,5 5 (MH) | wwhowuje S0P &44/201501 (CSN EN ISQ 7027)
Dusitany mg/l <0,01 0,50 (NMH) | wyhowuje [SOPé& 22012/ (SN EN ISO 10304-1, GSN
LEN IS0 103044, CSNENISO15061) |
_Amnnné_iarny mg/l <0,04 0.50 (MH) | wyhowuje  |S0P & 232014/ (GSNISO 7150-1)
Dusiénany mg/l 34,5 +10% 50,00 (NMH) | wyhowuje |SOP & 2/2012/ (ESN EN ISO 10304-1, GSN
ENISO 10304-4_ CSN EN ISO 15061)
mg/l 0,5 +13% 3.0 (MH) | whowije {SOP&40/201501 (CSNEN ISQ8467) |
Zelezo mg/l <0,002 020  (MH)| wyhowuje |SOP&. 18A/2013/ill (CSN EN ISO 17294-2, ERA
Method 6020}
Vapnik a hoféik mmol/l 3,30 +10% 2,0-35 (DH) SOP &. 18A/2013/ll (CSN EN ISO 17294-2, EPA
Method 6020)

Mikroskopicky obraz - abioseston : anorganicke castice

* Zkousky provadéné v misté odbéru

Nejistota:Uvedena nejistota je rozdifens nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.
Limit: Hygienicke limity jsou dané whidskou &. 252/2004 Sb. v aktualnim Znéni.

Hodnoceni: Vyhovuje / nevyhowuje - vysledky zkousky vyhowuji / nevyhowuji hygienickému limitu.

***. - u zkousky neni moZné posoudit shodu s limitem

Hodnoceni dle whiasky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkousku: pach, pach*, chut, chut™; | . stupen 0,1, 2 - prijatelny, stupen 3, 4, 5 - nepfijatelny

Vysledky zkousek se tykaji jen zkouenych piedmétd. Bez pisemného souhlasu Iabo[éiéf‘e se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely,
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